
永平寺キャンパス トイレ自動水栓化工事 特記仕様書 

 

 

１ 概要 

  （１）名 称  永平寺キャンパス  トイレ自動水栓化工事 

  （２）場 所  吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１ 

 

２  業務仕様 

（１）設備内訳および範囲 

         本部棟                ２台 

         共通講義棟（１～２階）       ４４台 

多目的          ２台 

         経済学部棟（１～１０階）      ２３台 

多目的          １台（※１） 

         生物資源学部棟（１～６階）     １６台 

多目的          １台（※１） 

看護福祉学部棟（１～５階）     １３台 

多目的          ２台（うち１台※１） 

         図書館棟（１～２階）        １９台 

多目的          １台（※１） 

洗面台          ３台 

         学生会館・県大レストラン（１～２階） ８台 

多目的          １台（※１） 

洗面台          １台 

（保健管理センター洗面台）     ２台 

交流センター 多目的         １台（※１） 

        体育館                         ７台 

         実験研究圃場管理室          １台 

         実験棟                        ２台 

         エネルギーセンター          １台 

                   合計 １５１台 

（２）作業内容 

       キャンパス内全トイレの手洗いの水道および洗面台の水道水栓について、自動水栓（台付き 

発電タイプ１４５台、壁付け乾電池タイプ（※１）６台）に交換する。また、撤去したものを 

廃棄する。 

（３）配置技術者の確保 

  配管技能士の資格を有する者を配置できること 

  



永平寺キャンパス　自動化対象のトイレ等給水栓数 内訳

男女WC 多目的WC 洗面台

本部棟 4 2
共通講義棟 １階 23 2※ ※プッシュ式

２階 21
経済学部棟 １階 4

２階 3 1※ ※レバー式

３階 2
４階 2
５階 2
６階 2
７階 2
８階 2
９階 2
10階 2

生物資源学部棟 １階 4
２階 4 1※ ※レバー式

３階 2
４階 2
５階 2
６階 2

看護福祉学部棟 １階 2 3 1※ ※プッシュ式

２階 3 2 1※ ※レバー式

３階 2 3
４階 2 3
５階 2 2

図書館棟 １階 8 1※ 3 ※レバー式

２階 11
１階 6 1※ 1 ※レバー式

２階 2
（保健管理センター） 2
講堂・多目的ホール １階 7 1※ ※レバー式

２階 7

３階 7

体育館 7
実験研究圃場管理室 1
実験棟 2
エネルギーセンター 1
地域経済研究所 8

44 136 9 6 151

備 考

学生会館・
　県大レストラン
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